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Obwód nr 1

Gniazda
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Obwód nr 2

Gniazda

1xL+N+PE

1.18-1.20

YDYp 3x2,5

2,0kW

Obwód nr 3

Rezerwa

Obwód nr 4

Oświetlenie
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Oświetlenie

1.17

YDYp 3x1,5

0,5kW

F5

B10A

1P

L
1

 
N

 
P
E

Obwód nr 6

Oświetlenie

1.19, 1.20
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Obwód nr 7

Rezerwa
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UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY  TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

zgodnie z PN-HD 60364-4-41


